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Herzlich Willkommen 

zum Vortrag von Oliver Schlering: 

Energiecheck in der Praxis- 

EKG der Heizungsanlage  
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Oliver Schlering (geboren 23.09.1979) 

 - 1996 Ausbildung Heizungs- und Lüftungsbauer 

 - 2005 Diplomstudium Versorgungstechnik 

 - 2005-2008 Ingenieurbüro Nordhorn, Münster 

 - 2007-2008 Masterstudium Energiemanagement   

 - seit 2008 Geschäftsführung Fa. Schlering 

 - 2009 Betriebswirt des Handwerks 

 

Es begrüßt Sie 
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Geschichte 

Handwerkstradition  

seit über 125 Jahren 

1878 Gottfried Schlering 

1905 Gottfried Schlering 

1947 Hermann Schlering sen. 

1973 Hermann Schlering  

2008 Oliver Schlering 
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Geschichte  

Pferdeversicherung 

1947 

Von damals bis heute 

Vor 1885 

Huf- und Wagenschmiede 
Heizungs- und Lüftungsbau 

1973 1995 

Elektrotechnik 

1985 

Gas- und Wasserinstallation 
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Firmensitz 
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Leistungsumfang 

bis 2008 Heute 
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Kundenstruktur 

– Firmenkunden (u.a. UKM Münster, Kaldewei Ahlen, 
LVA, Westfälische Provinzial, Aschendorff Verlag, Hesse 
Lignal Hamm) 

– Öffentliche Hand (Städte, Kirchen (u.a Bischöfliches 
Generalvikariat, Neuapostolische Kirche) und 
Gemeinden) 

– Institute (u.a. Frauenhofer Institut, Max-Planck-Institut, 
diverse Krankenhäuser und Kliniken, Kurverwaltungen, 
Wohnheime) 

– Landwirtschaftliche Betriebe 

– Private Haushalte  
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Qualifikationen 

RWE Innovationspreis 2011 

Präqualifikation 2012 

Top Job Zertifizierter Arbeitgeber 2012 

Ökoprofit 2013 

www.kennstdueinen.de  
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Inhaltsverzeichnis 
 

 

1.) Heizungsanlagen EKG 

2.) Energiekonzept am Beispiel eines Industriebetriebes in     Ahlen 

3.) Hydraulischer Abgleich von Heizungsanlagen 

4.) Heizungspufferspeicher mit Frischwassermodul 
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Heizungsanlagen EKG 

 

  

 

Innovationspreis 2013 am 

03.12.2013 verliehen  

durch das Land Rheinland-

Pfalz 
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Fehlerkette 

Zeit 

Anlageneffizienz 

Optimum zum Zeitpunkt       Konzeptbeginn 

Planung 
Lieferkonditionen 

Justierung 

Wartung 

Nutzung 

Konzept 

Bau 

Zeitpunkt   Konzeptbeginn der Anlage 

Abweichung vom Optimum 

Ist 

Soll 

Entwicklung Technik 
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Betriebsverhalten als Basis für Analyse 

 
Arzt:  
Herz - EKG  
als messwertbasierte  
Analyse des Objektes Herz  
in der Interaktion mit dem Blutkreis  
ohne Eingriff in den Organismus 

Ingenieur:  
Anlagen - EKG  
als messwertbasierte  
Analyse des Objektes Kessel 
in der Interaktion mit dem System  
ohne Eingriff in die Heizanlage 
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Analysecheckliste 

75 Fehlerchecks 
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Fehlerdiagnose Wärmeerzeugung 

• überhöhte Taktfrequenz Kessel 
• inaktiver Kessel wird durchströmt  
• Brenner mit Maximalleistung 
• keine Modulation erkennbar 
• Kesselpumpe in Taktpausen aktiv  
• keine Absenkung  

Kessel 1 

Kessel 2 
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Fehlerdiagnose Raumheizung 

Heizkreis 1 

Heizkreis 2 

Heizkreis 3 

• Kreis 1 überhöhte Vorlauftemperatur, 
extreme Spreizung, keine Absenkung  

• Kreis 2 überhöhte Vorlauftemperatur, 
Fehlzirkulation durch abgeschaltete 
Pumpe 

• Kreis 3 keine Absenkung 
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Fehlerdiagnose Trinkwassererwärmung 

• durchlaufende Speicherladung mit Spreizung < 1K 
• durch permanente Speicheranforderung überhöhte 

Kesseltemperaturen 
• Speicherfühler defekt oder fehlerhaft eingebaut 
• Fehleinstellung Regelung 
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Energieflussbild  Trinkwassererwärmung Amt…….. 

Heizöl für 
Heizkessel 

294 kWh (100%) 

Erzeugte Wärme  
179 kW (61 %) 

Wärme für 
Trinkwasser 

40 kWh (13 % ) 

Verlust   
Wärme-

erzeugung  
Kessel 

115 kWh (39 %) 

Verlust  
Verteilung  

Trinkwasser 
139 kWh (48 %) 

Wärme-

erzeugung 

Wärme-
verteilung 
Wärme-

speicherung 

Verluste 87 %  
Einsparpotential  

nichtinvestiv 62 % 
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Optimierungskette 

Zeit 

Anlageneffizienz 

Spezifische Untersuchung - Feinanalyse 

Maßnahmen zur Fehlerkorrektur 

Neuorganisation Wartung 

Neuorganisation Betriebsführung 

Bestandsaufnahme - Grobanalyse 

Erfolgskontrolle 

Ist 

Soll 

Qualifikation Nutzer 

Stand 
Technik 

alternativ 
Erneuerung 
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Fazit 

 Fast alle gebäudetechnischen Anlagen müssen energetisch  optimiert werden 

 Öffentliche Hand könnte für Umsetzung EU-Effizienzrichtlinie (3 % jährlich der 
Gebäude der Zentralregierung – Vorbildwirkung der öffentlichen Hand) beispielgebend 
sein 

 Amortisation bei Optimierung unterjährig - Nichtstun treibt die Energiekosten 

 Mit einer Optimierung sind ø 15% Energieeinsparung möglich 

 Messwertbasierte Analyse ermöglicht korrekte Planungsdaten 

 Korrekte Planungsdaten senken Investitionskosten für Modernisierung 

 Eingesparte Mittel zur Refinanzierung der Modernisierung verwendbar  
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Energiekonzept am Beispiel Industriebetrieb in  

Ahlen  
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Heizungsversorgung Werk und Beize 
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Leistungsmessungen Fa. Schlering, 20.- 27.Februar 2006 
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Leistungsmessungen Fa. Schlering, 10.- 19.Februar 2006 
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Auswertung Hygieneuntersuchungen Warmwasserbereitung 



Hydraulischer Abgleich von Heizungsanlagen 
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Heizungspufferspeicher mit Frischwassermodul 
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit 
 


